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1000

A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

D

C

B

A

40
00

 - 
42

00

1210
3 600

45
0

U-SÖK PALL,HJUL

IVA-SKENA

VÅRDRUMSPANEL MED EL, GAS, DATA

ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING

RULLVAGN

SKRIVPLATS

JFB
JFB

1

71

4

71

03-Ö

900 ÖG

900 ÖG

3.1

UM

UTTAG PUS

2

U

105

DP

2

VU

K

RC

UM

U

UL

211

1 
10

0
1 

60
0

300 200

111

127

YTA
 FÖ

R K
ONST

1 
44

5
1 

50
0

ALT.

ÖVERVAKNINGS-
UTRUSTNING

103

202

102

213
700

90
0-

10
00

70
0

10
0

450

1 
50

0

1 300

50

1 
00

0 1 
30

0

275

50

ALT. HÖJ OCH SÄNKBART BORD
VÄGGMONTERAT ALT. LÖST

200
100

4

5

89 3 22

VÄGGSKYDD

201
11

VENTILATION, KYLA PROJEKTANPASSAS

ANSLUTNING U-LAMPA

71-T

1

UM

45

71

PU

1

Rumsenhet anrop/närvaro, återställning,
1200 ög

Anropsapparat med signaluttag, 550 ög

Horisontell vårdrumspanel alt. elkanal

Vägguttag enkelt

Ljusarmatur på vägg

Ljusarmatur i tak

Anslutningspunkt

Vertikal elkanal

Infälld resp utanpåliggande apparat

Ultraljud mottagare för bråklarm

Uttag för data

Uttag för kabel-tv

Manöverapparat upptaget, 1600 ög

Rumslampa upptagetanl, 1600 ög

Uttag för data och ip-telefon

Uttag för kallelsesignal

Anropsapparat, direkt nödsignal, i vr-panel

Dalipanel för styrning belysning

Infälld i vägg

Tidgivningsur , enkelsidigt med sekundvisare

Sladdtryckknapp, kallelsesignal

Patientutrustning, radio, belysningsmanöver,
plac. på sängbord

Alt.

3.1

4

2

12

3.3

U

Vårdrumspanel10

Vägguttag dubbelt

Närvarodetektor

JordfelsbrytareJFB

Anropsapparat med dragkontakt, 2200 ög
Anropsapparat vid golv, 300 ög3

Nödljus i tak

Skyddsutjämningsskena monterad i kanal.
typ E06 814 44. front till kanal utföres som
lucka, märks "skyddsutjämningsplint"
2 st jordfelsbrytare monterade i kanal,
förses med  rökfärgad lucka, typ Schneider
Electric E11 680 08 eller likvärdig

Potentialutjämningsuttag 2-vägs,
typ E18 156 99.

Tomdosa börvärdesomställare ingående i styr

Vägguttag 3-vägs fjällvit

Datauttag rj45 kat. 6 skärmat

Vägguttag 2-vägs fjällvit

Datauttag 2xrj45 fjällvit

Ultraljudsmottagare överfallslarm

Dalipanel - belysning

Rumsenhet kallelsesystem

1

2

3

4

5

UM

DP

K

RC

DU

PUS

G1 Andningsoxygen

L2 Andningsluft

FÖRKLARINGAR

BA

C D

UNDERSÖKNINGSRUM - AKUTMOTTAGNING

PLAN UNDERTAK

1:25

TYPRUMSRITNING

UNDERSÖKNINGSRUM - AKUTMOTTAGNING
RFP-NR 1000

UPPSTÄLLNINGSRITNING
1702283D VY

180326

D

A

SYMBOLFÖRKLARINGAR  EL

SYMBOLFÖRKLARING EL-KANAL VID DÖRR

SYMBOLFÖRKLARING  VVS

100 Tvättställ
101  Toalett
102 Vårdrumspanel
103 Iva-skena, på distansfäste
104 Belysning, brits
105 Belysning, tak
106 Central ur, ip-baserat
107 Skena i tak, med travers, patientlyft
108 Skena i tak, dropp
109 Patientgarderob, sluttande tak
 600x320x1950, alt djup 450
110 Överskåp med sluttande tak
 600x320x700
111 2 st krokar mont. 1100/1600 öfg
112 Valfri längd kroklist

HYGIENUTRUSTNING

5 Sopåshållare
6 Spegel infälld 150x750
7 Spegel infälld 300x900
8 Hållare för kräkpåse
9 Hållare för undersökningshandskar
 och förkläden
10 Toalettborste + toalettborsthållare
11 Sanitetspåshållare med lock, rostfri
12 Toalettpappershållare (vikt toalettpapper)
13 Toalettpappershållare (pappersrulle)
14 Klädkrok
15 Toalettarmstöd, toalettpappershållare
16 Stödhandledre i dusch, inkl. hållare för
 duschhandtag
17 Schampo/tvålkorg
18 Väggskåp B=450, D=450, H=700
19 Skötbord
20 Vägghängd brits
21 Säckhållare med lock
22 Hållare för tvättlappar
23 Droppbricka
24 Badrumshylla
25 Stödhandtag
26 Stödhandtag
27 Toalettarmstöd

HYGIENUTRUSTNING

1 Dispenser för tvål och desinfektionsmedel
2 Dispenser för tvål och desinfektionsmedel
 inkl. distansfäste
3 Hållare för ytdesinfektionsflaska för väggmont.
4 Torkrullehållare

INREDNING UTRUSTNING

200 Rullbord
201 Skrivplats, ev. höj o sänkbar
202 Brits
203 Sängbord
204 Fåtölj
205 Bord
206  Stol för besökare
207 Skrivtavla
208 Tv, vägg/tak monterad
209 Arbetspall
210 Patientsäng
211  Karmstol
212 Vikskärm, typ Silentia
213  Övervakningsutrustning

Beskrivning på utförande / kvalitet på byggnads-
anknuten inredning och  rostfri inredning,
se A4 beskrivning

B 180621ENL RFP 180621
C
D

UPPDATERING 220412

ALLA MÅTT I MM

HYGIENUTRUSTNING, SE A4 UTRUSTNINGSLISTA MED
UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS LEVERANTÖRER
OCH TILLVERKARENS ARTIKELNUMMER

UPPDATERING 230330
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1001

A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

D

C

B

A

C
A 

12
00

1 410

1 010

45
25

4 500

45
0

TRAVERSSYSTEM
FÖR
PATIENTLYFT

SKRIVTAVLA

TV OVAN TVÄTTSTÄLL
UK CA 1800

VÄGGSKÅP+
1 ST RULLBORD
ELLER HYLLA

BESÖKSSTOL

INFO
SKÄRM

DROPPSKENA

SÄNGBORD

G

KROK

UTTAG FÖR PATIENTLYFT

G1

2xL2

45

UTTAG PUS

71

71
PU

45

12

2500 ÖG

1

JFB JFB

1

4
UM

1200 ÖG900 ÖG

1

3.1

3.
3

I P

1 
80

0

1 
10

0
1 

60
0

80
0

C
/C

 9
00

320BESÖKSSTOL

SKRIV-
TAVLA

KROK

105

207

14

206

26

600

1 
44

5
1 

50
0

1 000

2 
10

0

60
0

600

VÅRDRUMSPANEL
MED IVA-SKENA

109 103

210
104

203

102

SY
RG

AS
LU

FT

LU
FT

PU
S

VU VU VU KA
LLE

LS
E 

DI
RE

KT
 N

Ö
D

KT
V-

UT
TA

G
L

DA
TA

UT
TA

G

VU VUAN
SL

. P
AT

IE
N

TB
O

X

25
LÅS

103

90
0

PRIMÄRSKENA, TRAVERSSYTEM
SEKUNDÄRSKENA FÖR PAT. LYFT

DROPP-
STÄLLNING

107108

205

1 
40

0

600

70
0

90
0 1 

20
0

1 
40

0
1 

50
0

1 
70

0
2 

27
5

2 
50

0

5001 300

450

10
0

1 
50

0

1 
00

0

70
0

275

50

INF. RIKTAD LED-BELYSNING

INFÄLLD TRAVERSSKENA

TV

110

100

204

208

200

5

104

DP

2

VU

K

ÖF

NL

RC
YT

A 
FÖ

R K
ONST

VÄ
GGSK

YD
D

4 8
9

322

11

DROPPSKENATRAVERSSYSTEM
FÖR PATIENTLYFTVENTILATION, KYLA PROJEKTANPASSAS

FÖRKLARINGAR

BA C

D

VÅRDRUM

PLAN UNDERTAK

TYPRUMSRITNING

VÅRDRUM
RFP-NR 1001

UPPSTÄLLNINGSRITNING
170228

1:25

3D VY

180326A

FÖRESKRIFTER
HYGIENUTRUSTNING SE UTRUSTNINGSLISTA
MED UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS-
LEVERANTÖRERS- OCH TILLVERKARES ARTIKELNUMMER

SYMBOL- OCH NUMMERFÖRKLARINGAR SE
SEPARATA FÖRTECKNINGAR

B 180621ENL RFP 180621
C 190626SOCKEL GARDEROB

ALLA MÅTT I MM

E

D UPPDATERING 230330
E UPPDATERING 230330
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1002

A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

D

C

B

A

3 600

1 410

45
0

60
00

45
0

PALL/HJUL HÖJ O SÄNKB.

VIKSKÄRM

RULLBORD
VÄGGSKÅP

SKRIVARE

ARBETSBORD, HÖJ O SÄNKBART
1400X800

IVA-
SKENA
2 ST

VERTIKAL
VÅRDRUMSPANEL

60L

BRITS, EL

4

71-T

UM

71

71

3.
1

JFB
JFB

1

71

1200 ÖG

U

2

DP

2

VU

K

RC

UM

UL

U

105

1 
10

0

1 
60

0

200 300

25
0

200

111

3 (F)
4 (N)

5

4 (N)
3 (F)

YT
A FÖ

R K
ONST

211 202

105

70
0

1 
40

0
70

0

600

1 
30

0

13
00

70
0

450

1 
00

0

10
0

1 
50

0

1 300

275

50

KROK PÅ IVA-SKENA

60L

100

103

102

110

200

202

5
209

103

KOPPLINGSUTR.
EL

JFB (N)

JFB (F)

KALLELSE
DATA

(N)
(F)

SYRGAS

LUFT

PUS

LUFT

(N)
(F)

VÄGGSKYDD

212

105

48
9

3 22

11

VENTILATION, KYLA PROJEKTANPASSAS

ANSLUTNING U-LAMPA

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

BA C

D

UNDERSÖKNINGSRUM - MOTTAGNING

PLAN UNDERTAK

1:25

TYPRUMSRITNING

UNDERSÖKNINGSRUM - MOTTAGNING
RFP-NR 1002

UPPSTÄLLNINGSRITNING
170228

3D VY

180326A

FÖRESKRIFTER
HYGIENUTRUSTNING SE UTRUSTNINGSLISTA
MED UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS-
LEVERANTÖRERS- OCH TILLVERKARES ARTIKELNUMMER

SYMBOL- OCH NUMMERFÖRKLARINGAR SE
SEPARATA FÖRTECKNINGAR

B 180621ENL RFP 180621
C UPPDATERING 220412

D

D UPPDATERING 230330
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1003

A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

50
0

500800

400

10
0

11

10

101

1 
10

0
1 

60
0

70
0

700

400

1413

14

85
0

1 
30

0

4

1

D

C

B

A

75
0

70
0

1 
30

0

85
0

1 
00

0

MIN 50450

BELYSNING

5

4

100

6

150

450

1 1

1 650

1 
30

0

450

450

4,5

10

11

14

3 4 3.1UM

1 1

13

VENTILATION, PROJEKTANPASSAS

CA 450CA 1200

TOALETT
TOALETT FÖR BESÖKARE, ENTRÉER, VÄNTRUM, PERSONAL

PLAN

A B C D

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

TYPRUMSRITNING

UNDERTAK

TOALETT FÖR BESÖKARE, ENTRÉER, VÄNTRUM,
PERSONAL
RFP-NR 1003

UPPSTÄLLNINGSRITNING
170228

1:25

 = KONTRASTMARKERING

MÅTTSÄTTNING INSIDA GIPSVÄGG

180326A

FÖRESKRIFTER
HYGIENUTRUSTNING SE UTRUSTNINGSLISTA
MED UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS-
LEVERANTÖRERS- OCH TILLVERKARES ARTIKELNUMMER

SYMBOL- OCH NUMMERFÖRKLARINGAR SE
RITNING NR 1000

B 180621ENL RFP 180621
C UPPDATERING 220412

D

D UPPDATERING 230330
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1004

A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

48
080

0

1 
10

0

1 
60

0

80
0

200

450

700

14

14
15

14

50
0

1 130

80
0

810600

400

225

15

11

15

24

10

101

80
0

87
0 

UK
 F

ÄS
TE

 N
R 

2
1 

10
0

4

2

80
0

90
0

450 MIN 50

70
0 90

0

19
75

85
01 

10
0

225

5

4

7

300

450

BELYSNING

2

19

2

100

D

C

B

A

2 200

2 
30

0

1 
00

0

M
IN

 2
50

MIN 800

450

1 
13

0

60
0

M
IN

 8
10

450

4,5

15

2

14

10

2

15

11

24

2 200

2 
45

0

M
IN

 2
50 MIN 800

20
0

1 
00

0
775

1 
13

0

225

60
0

M
IN

 8
10

450

450

4,52

14

19

10

3 3.1UM4

2

24

15

15

11

2 200

VENTILATION, PROJEKTANPASSAS

CA 900CA 1200

RWC
RWC FÖR BESÖKARE, ENTRÉER,
VÄNTRUM, PERSONAL

PLAN

A B C D

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

RWC MED SKÖTBORD

PLAN UNDERTAK

TYPRUMSRITNING

RWC FÖR BESÖKARE, ENTRÉER, VÄNTRUM,
PERSONAL
RFP-NR 1004

UPPSTÄLLNINGSRITNING
170228

1:25

 = KONTRASTMARKERING

MÅTTSÄTTNING INSIDA GIPSVÄGG

180326A

FÖRESKRIFTER
HYGIENUTRUSTNING SE UTRUSTNINGSLISTA
MED UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS-
LEVERANTÖRERS- OCH TILLVERKARES ARTIKELNUMMER

B

SYMBOL- OCH NUMMERFÖRKLARINGAR SE
RITNING NR 1000

180621ENL RFP 180621
C UPPDATERING 220412

D

D UPPDATERING 230330



/V
ol

um
es

/P
ro

je
kt/

LF
S/

75
3-

01
-TY

PR
UM

 LF
S/

PL
N

/7
53

-0
1_

Ty
pr

um
_L

FS
-2

02
3-

V1
6.

pl
n 

 (1
00

5)
20

23
-0

3-
30

 --
 1

7:
12

1005

A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

D

C

B

A

3 300

3 
40

0

50 1 850

88
0

400

FR
ITT

 U
TS

ID
A 

10
00

1 
40

0

2 000

73
0

200

60
0

77
5

200

770

400

630

82
0

635

20
0

37
5

450

60
0

15

14

10

2

3 3.1UM4

EL ANSL.

VÄGGHÄNGD/FÄLLBAR
BRITS

24

27

20

4, 21

2

15

11

19

85
0

300
90

0

MIN 50

80
0

70
0 80
011

00

635 400

450

4

242 2

19

21

7

22

4

24

90
0

770

501 850

73
0

20

1 
10

0

500

200

350

80
01 

10
0

1 
60

0

80
0

4

20

14

14

14

2

1 400

600 600

250

11

101

10

19

VENTILATION OCH BELYSNING
PROJEKTANPASSAS

CA 1400 CA 900 - 1200

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

RWC MED PLATS FÖR PERMOBIL,
FÄLLBAR BRITS OCH UTFLYTTAD
TOALETT, STOMIPATIENTANPASSAD

PLAN

TYPRUMSRITNING

RWC MED BRITS/PERMOBIL FÖR BESÖKARE
RFP-NR 1005

UPPSTÄLLNINGSRITNING
170228

1:25

 = KONTRASTMARKERING

MÅTTSÄTTNING INSIDA GIPSVÄGG,

180326A

FÖRESKRIFTER
HYGIENUTRUSTNING SE UTRUSTNINGSLISTA
MED UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS-
LEVERANTÖRERS- OCH TILLVERKARES ARTIKELNUMMER

A CB D

RWC

UNDERTAK

B

SYMBOL- OCH NUMMERFÖRKLARINGAR SE
RITNING NR 1000

180621ENL RFP 180621
C UPPDATERING 220412

D

D UPPDATERING 230330
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1006:01

A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

48
0

80
01 

10
0

1 
60

0

1 
40

0

90
0

2 300

450 50

1 
32

0

700

200

400

VÄGGSKÅP SKALL MONTERAS
PÅ VÄGGSKENA EL LIKV.
FÖR ATT LÄTT KUNNA TAS BORT
VID SERVICE AV SPOLO

HÅLLARE FÖR
DUSCHANDTAG

SPOLO

18
14

14

16

14

80
0

450

1 
40

0
70

0

1 
10

0

580

4

2

18

SPOLO

90
0

50
0

760

1 130

80
0

810

600450

1 
10

0

250

15

11

15

16
24

10

17

101

85
0

300
90

0

19
75

MIN 50

70
0

80
0

MIN 50

1 
10

0

450

BELYSNING

7

5

9

ELUTTAG

4

2 2

800

2 
40

0

2 300

60
0

1 
00

0

MIN 50

MIN 800

25
0

45
0

1 
13

0
60

0
81

0

450

450

58
0

VÄGGSKÅP

4,5

17

15

11

24

18

2

16

SPOLO

14

9

3

3.1
UM 4

1

2

15

VENTILATION, PROJEKTANPASSAS

D

C

B

ACA 900CA 1200

A B

RWC

C D

PLAN

TYPRUMSRITNING

UNDERTAK

RWC MED DUSCH OCH SPOLDESINFEKTOR
RFP-NR 1006

UPPSTÄLLNINGSRITNING
170228

1:25

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

RWC MED DUSCH

 = KONTRASTMARKERING

MÅTTSÄTTNING INSIDA GIPSVÄGG

3D VY

180326A

FÖRESKRIFTER
HYGIENUTRUSTNING SE UTRUSTNINGSLISTA
MED UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS-
LEVERANTÖRERS- OCH TILLVERKARES ARTIKELNUMMER

B

SYMBOL- OCH NUMMERFÖRKLARINGAR SE
RITNING NR 1000

180621ENL RFP 180621
C UPPDATERING 220412

D

D UPPDATERING 230330



RWC vårdrum, RWC dusch vårdrum

Direktnödknapp

Direktnödknapp

Direktnödknapp

Kallelsesignal

Kallelsesignal

Päronknapp 
med  

kallelsesignal

Kallelsesignal

Päronknapp 
med  

kallelsesignal

RWC framifrån

RWC uppifrån

RWC inne, ut 
mot vårdrum

● Ingen närvaromarkering, 
närvaromarkering och kvittens 
av kallesesignal och direktnöd
från RWC sker i vårdrummet

● Tryckknapp kallelsesignal vid 
handtvättställ innanför dörren

● Päronknapp kallelsesignal 
bredvid WC

● Dragkontakt kallelsesignal vid 
dusch

● Tryckknapp direktnöd vid WC 
samt vid golv innanför dörren. 
Rött lock
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1006:02

A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

90
0

50
0

760

1 130

80
0

810

600450

1 
10

0

250

15

11

15

16
24

10

17

101

VENTILATION, PROJEKTANPASSAS

D

C

B

A

2 
40

0

2 200

60
0

1 
00

0

450

60
0

1 
13

0

450

UM
3.1

3 4

4,52

15

15

11

24

2

10

17

16
14

48
0

80
0 1 

10
0

1 
60

0

90
0

200

450

700

475

HÅLLARE FÖR
DUSCHANDTAG 14

14

16

14

80
0

87
0 

UK
 F

ÄS
TE

 N
R 

2
1 

10
0

4

2

450

90
0

80
0

MIN 50

70
0

19
75

85
01 

10
0

5

4

7

300

450

BELYSNING

2 2

100

CA 1200 CA 900

A B

RWC

C D

PLAN

TYPRUMSRITNING

UNDERTAK

RWC MED DUSCH
RFP-NR 1006

UPPSTÄLLNINGSRITNING
170228

1:25

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

RWC MED DUSCH, PERSONAL

180326A

FÖRESKRIFTER
HYGIENUTRUSTNING SE UTRUSTNINGSLISTA
MED UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS-
LEVERANTÖRERS- OCH TILLVERKARES ARTIKELNUMMER

B

SYMBOL- OCH NUMMERFÖRKLARINGAR SE
RITNING NR 1000
SYMBOL- OCH NUMMERFÖRKLARINGAR SE
RITNING NR 1000

180621ENL RFP 180621

 = KONTRASTMARKERING

MÅTTSÄTTNING INSIDA GIPSVÄGG

C UPPDATERING 220412

D

D UPPDATERING 230330
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A1
ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

D

C

B

A

85
0

450

16
70

1 600

50

1 
30

0

70
0

450

1 
00

0

1 300

10
0

1 
50

0

275

5

VÄ
GGSK

YD
D

100

4 8
9

322

1 1

85
0

70
0

50

1 
30

0

10
0

450

275

1 
00

0

1 
50

0

450
1 100

5

VÄ
GGSK

YD
D

4

100

1 1

1 
00

0

DROPPBRICKA
23

1

1 
67

0

1 
00

0

DROPPBRICKA

9
1

23

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

A

TVÄTTSTÄLLSUTRUSTNING  TYP 1 TVÄTTSTÄLLSUTRUSTNING  TYP 2

A

DESINFEKTIONSPLATS TYP 3

PLAN

A A

PLAN PLAN

TYPRUMSRITNING

 PATIENTRELATERADE RUM

TVÄTTSTÄLLSUTRUSTNING TYP1-2,
DESINFEKTIONSPLATS TYP 3-4
RFP-NR 1007

UPPSTÄLLNINGSRITNING
170228

1:25

DESINFEKTIONSPLATS TYP 4

PLAN

180326A
B

FÖRESKRIFTER
HYGIENUTRUSTNING SE UTRUSTNINGSLISTA
MED UPPGIFTER OM VARUFÖRSÖRJNINGENS-
LEVERANTÖRERS- OCH TILLVERKARES ARTIKELNUMMER

180621ENL RFP 180621
C UPPDATERING 220412

D

D UPPDATERING 230330
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DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

1008:01

TYPRUMSRITNING

OPERATIONSSAL, FOTO FRÅN PROVRUM

OPERATIONSSAL
RFP-NR 1008

FOTO FRÅN PROVRUM
170228

180326A
B 180621ENL RFP 180621

C

C 220412UPPDATERING
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ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

1008-1009:02

MODULMÅTT 7200 MODULMÅTT  4800 MODULMÅTT  7200

400

2 690

80
0

1 600

1 600

1 
10

0

150900 900

1 
25

0

1 200

1 100

2 
50

0

50
0

9 
00

0

INFÄLLD
SKÄRM 60"

SKÅP  1200 X 400 X 1950
MED UPPHÄGNINGSPANEL

SKRIVTAVLA

MANÖVERPANEL

INFÄLLD
SKÄRM 60"

EL-UTTAG
FRÅN TAK

INFÄLLD
SKÄRM 60"

INFÄLLD
SKÄRM 60"

MANÖVERPANEL

SKRIVTAVLA

MIKROFON MONT
I LAMP/MONITORFÄSTE

MANÖVERPANEL MANÖVERPANEL

IP-TEL
SLAVPANEL
LJUD O LJUS

IP-TEL
SLAVPANEL
LJUD O LJUS

SKÅP  1200 X 400 X 1950
MED UPPHÄGNINGSPANEL

 NÖDSTOPP

KAMERA I OP-LAMPA

AKUTLARM AKUTLARM

RUMSDISPLAYRUMSDISPLAYSTRÅLSKYDD I ALLA VÄGGAR, 2 MM, HÖJD 2100

DATOR /SKÄRMAR MONT
PÅ HÖJ O SÄNKBART STATIV

EL-UTTAG
FRÅN TAK

GASAVST. GASAVST.

VENT. KANAL

KAMERA

INFÄLLD EL-KANAL

INFÄLLD KLOCKA

DATOR /SKÄRMAR MONT
PÅ HÖJ O SÄNKBART STATIV

INFÄLLD EL-KANAL

KAMERA

INFÄLLD EL-KANAL INFÄLLD EL-KANAL

T - PANEL

INFÄLLD
TEKNIKDISPLAY

GRS
KORG/
HYLLA

GRS
VÄRMEEL-C / DATA 19" RACK

ADMINISTRATION

RTG
 FÖ

RKL.

MODULVAGN

ADMINISTRATION

EL-C / DATA

MODULVAGN

KORG/
HYLLA

MODULVAGN

MODULVAGN

GRS
VÄRMESKÅP

LAF-YTA

OP-TVÄTTSTÄLL

GRS

GRS

GRS

GRS

GRS

AB

C

AB

C

19" RACK
GRS
KORG/
HYLLA

SU
TU

R
FÖ

RV
.S

KÅ
P

SUTUR
FÖ

RV.SKÅP

OPERATIONSSAL, VÄNSTER, 59.4 m� UPPDUKNINGSRUM, 18,4 m� OPERATIONSSAL, HÖGER, 59.4 m�

TYPRUMSRITNING

OPERATIONSSAL, UPPDUKNINGSRUM
RFP-NR 1008-1009

170228

1:25

180326A
B 180621ENL RFP 180621

C

C 220412UPPDATERING
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ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

1008:03

D

C

B

A

50 500

15
0

90
0

15
0

90
0

500 50

650650

DIGITAL TIMER

INFÄLLD EL-KANAL

HÖJ O SÄNKBART VÄGGSTATIV
MED BILDSKÄRMAR, DATOR
OCH TANGENTBORD/MUS

INFÄLLD
EL/DATA

AKUTLARMKNAPP, 1600 ÖFG

INFÄLLD
EL/DATA

9

ADM

INFÄLLD KLOCKA

9

1

YTA FÖR KONST

FÖNSTER

23

1

23

KAMERA

RTG-BILD

1 630

1 
30

0
1 

03
0

GENOMRÄCKNINGSSKÅP, VAGNAR

A 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 A

1 225 (FRITT MÅTT 1100)800

UNDERTAK

EL-KANAL

EL/DATA

EL-UTTAG 3X2 I
TILLBEHÖRSSKÅPET

INF. EL-KANAL
I SKÅPSIDA

SUTURSKÅP

MONITOR 60"

90
0

100 500

15
0

90
0

GENOMR. SKÅP

1 100 1 200 1 200 1 200

1 
60

0

GENOMR. SKÅP

40
0

48
0

48
0

48
0

2 
10

0

40
0

1 
44

0

800

1 
20

0

1 200 1 200 130

FRITT MÅTT 1600

AKUT
LARMKNAPP

EL-KANAL

EL/DATA

NÖDSTOPP

BLYGLAS

SKRIVTAVLA

VÄRME

GENOMR.

9

1

IP-TELSLAVPANEL
LJUD O LJUS

23

KORG/HYLLA

GENOMR.

1 630

1 
30

0
1 

03
0

300 500

15
0

90
0

1 
30

0
50

0

600

1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

1 
30

0
45

0

5901 200
FÖRVARINGSSKÅP

300

EL-KANAL

EL/DATA

UPPHÄGNINGSPANEL

DATOR /SKÄRMAR MONT
PÅ HÖJ O SÄNKBART STATIV

INFÄLLD KLOCKA

MANÖVERPANEL
INTEGRATION

MONITOR 60"

MANÖVERPANEL
FASTIGHET

9

1

23

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT I MM

A B

C D

OPERATIONSSAL, VÄNSTER

1:25

TYPRUMSRITNING

170228

OPERATIONSSAL, VÄNSTER
RFP-NR 1008

180326A
B 180621ENL RFP 180621

C

C 220412UPPDATERING
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ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

1008:04

D

C

B

A

50 500

15
0

90
0

500 50

15
0

90
0

C
A 

90
0-

10
00

650 650

EL-KANAL

HÖJ O SÄNKBART VÄGGSTATIV
MED BILDSKÄRMAR, DATOR

OCH TANGENTBORD/MUS

INFÄLLD
EL/DATA

INFÄLLD
EL/DATA

AKUTLARMKNAPP, 1600 ÖFG
9

INFÄLLD
KLOCKA

ADM RTG-BILD

9

YTA FÖR KONST

FÖNSTER

KAMERA

1

23 23

1

1 630

1 
30

0
1 

03
0

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 200

590600

1 
30

0
50

0

1 
30

0
45

0

500 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

EL-KANAL

UNDERTAK

EL/DATA

MONITOR 60"

MANÖVERPANEL
INTEGRATION

MANÖVERPANEL
FASTIGHET

100 500

15
0

90
0

32
6

90
0

1 200

1 
60

0

GENOMR. SKÅP GENOMR. SKÅP

40
0

48
0

48
0

48
0

FRITT MÅTT 1600

2 
10

0

40
0

1 
44

0

800

1 
20

0

1 200 1 2301 200 1 200 1 200

AKUT
LARMKNAPP

EL-KANAL

EL/DATA

NÖDSTOPP

BLYGLAS

SKRIVTAVLA

9

IP-TELSLAVPANEL
LJUD O LJUS

VÄRME

GENOMR.

KORG/HYLLA

1

23

GENOMR.

50 500

15
0

90
0

1 630

1 
30

0
1 

03
0

FÖRVARINGSSKÅP

750 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

GENOMRÄCKNINGSSKÅP, VAGNAR1 225 (FRITT MÅTT 1100)1 200 800

500

EL-KANAL

UPPHÄGNINGSPANEL

EL/DATA

EL-UTTAG 3X2 I
TILLBEHÖRSSKÅPET
INF. EL-KANAL
I SKÅPSIDA

SUTURSKÅP

MONITOR 60"

9

1

23

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT I MM

A B

C D

OPERATIONSSAL, HÖGER TYPRUMSRITNING

1:25

170228

OPERATIONSSAL, HÖGER
RFP-NR 1008

180326A
B 180621ENL RFP 180621

C

C 220412UPPDATERING
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DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

1008:05

D

C

B

A

1 
30

0
40

0

1 225 (FRITT 1100)

40
0

1 
44

0

GENOMR.SKÅP

900 2 740

1 
40

0

15
0

EL LADDNING
DECT TEL

TEKNIK
DISPLAY

HÖJ O SÄNKBART VÄGGSTATIV
MED BILDSKÄRMAR, DATOR
OCH TANGENTBORD/MUSSTÄLLBART 2 LÄGEN

250 50

15
0

90
0

GENOMRÄCKNINGSSKÅP, VAGNARDÖRR MOT OP-RUM

SKJUTDÖRR MODULVAGN MODULVAGN

EL CENTRAL GENOMR. SKÅP200

RUMSDISPLAY
STORLEK?

VÄRME

GENOMR.

SKJUTDÖRR

STÄLLBART 2 LÄGEN

DEMONTERBARA LUCKOR

ÖPPNING MOT STERILTVÄTT/UPPDUKNINGSRUM

GASAVST.

GENOMR.

460 2 720 460
1 

10
0

EL-KANAL

DATAEL

1

2323

1

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT I MM

C D, E (SPEGELVÄND)

UPPDUKNINGSRUM

A

VY MOT OP SAL

A

UPPDUKNINGSRUM

TYPRUMSRITNING

UPPDUKNINGSRUM

1:25

170228

UPPDUKNINGSRUM
RFP-NR 1009

180326A
B 180621ENL RFP 180621

C

C 220412UPPDATERING
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ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

1008-1009:06

LAF-YTA 3600

HÖGTALARE HÖGTALARE

EL-UTTAG
FRÅN U-TAK

EL-UTTAG
FRÅN U-TAK

FRÅNLUFTSDONFRÅNLUFTSDONFRÅNLUFTSDON

H H

HH

H

HH

HAB

C

AB

C

OPERATIONSSAL, VÄNSTER UPPDUKNINGSRUM OPERATIONSSAL, HÖGER

TYPRUMSRITNING

OPERATIONSSAL, UPPDUKNINGSRUM
RFP-NR 1008-1009

UNDERTAK
170228

1:25

180326A
B 180621ENL RFP 180621

C

C 220412UPPDATERING
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ORIGINALFORMAT/SKALA

DATUM

RITAD AV

BILDKORTSNUMMER

FILNAMN

ARBETSNUMMERGRANSKAD AV

UNDERSKRIFT

RITNINGSNUMMER

FILNAMN (HELA SÖKVÄGEN)

REG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

1008-1009:07

DS CELLS.

INSTR.BORD

INSTR.
BORD

4 920

INFÄLLD
SKÄRM 60"

SKÅP  1200 X 400 X 1950
MED UPPHÄGNINGSPANEL

SKRIVTAVLA

MANÖVERPANEL

INFÄLLD
SKÄRM 60"

EL-UTTAG
FRÅN TAK

INFÄLLD
SKÄRM 60"

INFÄLLD
SKÄRM 60"

MANÖVERPANEL

SKRIVTAVLA

MIKROFON MONT
I LAMP/MONITORFÄSTE

MANÖVERPANEL MANÖVERPANEL

IP-TEL
SLAVPANEL
LJUD O LJUS

IP-TEL
SLAVPANEL
LJUD O LJUS

SKÅP  1200 X 400 X 1950
MED UPPHÄGNINGSPANEL

 NÖDSTOPP

KAMERA I OP-LAMPA

AKUTLARM AKUTLARM

RUMSDISPLAYRUMSDISPLAYSTRÅLSKYDD I ALLA VÄGGAR, 2 MM, HÖJD 2100

DATOR /SKÄRMAR MONT
PÅ HÖJ O SÄNKBART STATIV

EL-UTTAG
FRÅN TAK

GASAVST. GASAVST.

VENT. KANAL

KAMERA

INFÄLLD EL-KANAL

INFÄLLD KLOCKA

DATOR /SKÄRMAR MONT
PÅ HÖJ O SÄNKBART STATIV

INFÄLLD EL-KANAL

KAMERA

INFÄLLD EL-KANAL INFÄLLD EL-KANAL

T - PANEL

INFÄLLD
TEKNIKDISPLAY

GRS
KORG/
HYLLA

GRS
VÄRMEEL-C / DATA 19" RACK

ADMINISTRATION

RTG
 FÖ

RKL.

MODULVAGN

ADMINISTRATION

EL-C / DATA

MODULVAGN

KORG/
HYLLA

NY M
ONITO

R-C

MODULVAGN

MODULVAGN

GRS
VÄRMESKÅP

LAF-YTA

OP-TVÄTTSTÄLL

GRS

GRS

GRS

GRS

GRS

AB

C

AB

C

19" RACK
GRS
KORG/
HYLLA

SU
TU

R
FÖ

RV
.S

KÅ
P

SUTUR
FÖ

RV.SKÅP

NAROS
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